FLOW PENDEL

CA R D | 230V 50Hz
IKO8 1P20

Belysning fran Elektroskandia c € R!Hs -20°C/+50°C

Compliant Energiklass E
EN60598/CEM2001/108/CE
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For att andra installningar pa sensor:

Ta bort blandskyddet med hjalp av en platt skruvmejsel.
Ta bort LED-insatsen som sitter fast med magneter.
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3 4 5 1)1 3m 11 8min 1)1 Al light
SENS:S1,S2 TIME:S3,54 LUX:S5,56 OBS! Fabriksinstallning 3m, 8min, All light
@ l Drivdonet i denna armatur far endast bytas av tillverkaren eller av
>

tillverkaren utsedd kvalificerad personal.

* Armaturen innehaller I6stagbar LED-modul som har energiklass E.

—> . Ljuskallan i denna armatur far endast bytas av tillverkaren eller av E 1
s < z tillverkaren utsedd kvalificerad personal.
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